Instrukcja/ instruction/
Anweisung/ UHcTpyKuunA

Regulator obrotow

Electronic speed controller
Elektronischer Geschwindigkeitsregler
OneKTPOHHbIE PErynsTOpbl CKOPOCTU

Szanowni Paristwo!

Dzigkujemy za wybér naszego produktu. ji ie koi on kie Pafistwa ki
Uwaga
Przed podt iem urzadzenia wylacz zasilanie pradu w il lacji elektrycznej.

Regulatory obrotéw stuza do sterowania predkoscia obrotowa wytacznie jednofazowych silnikow
elektrycznych, w ktérych mozliwa jest regulacja obrotéw przez zmianeg napiecia.

Do jednego regulatora moze by¢ podtaczone kilka urzadzen jezeli ich suma nie przekroczy maksymalnego
obcigzenia regulatora.

Dear Customer!

Thank you for choosing our product. We are sure that it will fulfil all your ex

Attention

Cut off the power supply in the electrical installation before the connection.

Speed regulators are used to control the rotational speed of single-phase electric motors only, in which it is
possible to regulate the speed by changing the voltage.

Several devices can be connected to one controller, provided that their sum does not exceed the maximum
load of the controller.

Sehr geehrter Kunde

Vielen Dank, dass Sie sich fiir unser Produkt entschieden haben. Wir garantieren,

dass es Ihren Erwartungen entsprechen wird.

Beachtung

Trennen Sie vor dem AnschlieRen des Gerits die Stromversorgung des elektrischen Systems.
Drehzahlregler dienen nur zur Regelung der Drehzahl einphasiger Elektromotoren, bei denen
die Drehzahl durch Spannungsanderung geregelt werden kann.

Es kdnnen mehrere Gerite an eine Steuerung angeschlossen werden, sofern deren

Summe die maximale Belastung der Steuerung nicht iiberschreitet.

Ypaxaemble rocnogal
Cnacubo, uTo BbIGpanu Halle usaenme. Mbl rapaHTUPYeMm, YTO OHO By/eT COOTBETCTBOBATL BALLMM OMUAAHUAM.
BHumaHue

Bce paboTy N0 MOHTAXKY M NOAKAKYEHNID NPOBOAWTD TONLKO NPU CHATON HANPSHKEHNM CeTU.

Perynatopbl CKOPOCTM MCNONB3YIOTCA TONLKO A/IA YPaBAEHUA CKOPOCTbIO OAHOBA3HbIX 3NeKTpoABUraTeneil, B
KOTOPbIX MOXHO PeryNMpoBaTb CKOPOCTb NYTEM U3MEHEHUA HANPAXKEHNA.

K ogHOMY perynaTtopy MOsKHO MOAKNOUUTL HECKO/ILKO YCTPOWCTB MPHM YCN0BUM, YTO UX CYMMa He npeBsbiliaeT
MaKCUMasbHYIO HarpysKky perynatopa.

Parametry techniczne/ Technical data/
Technische Daten/TexHuueckue gaHHble

KOD MODEL PRAD BEZPIECZNIK ZASILANIE WAGA
ZNAMIONOWY
CODE NAME MAX. CURRENT FUSE VOLTAGE WEIGHT
CODE MODELL NENNSTROM SICHERUNG STROMVERSORGUNG GEWICHT
Koa, moaenb HomuHanbHbIi Mpepaoxpanutens UCTOUHUK Bec
TOK nuTaHua
01-290 aRo 100 01-1.0A FL.25A-H 230V/50Hz 0,36 kg
01-291 aRo 400 0.4-4.0A F5.0 A-H 230V/50Hz 0,36 kg

KLASA BEZPIECZENSTWA IP44/IP54
INGRESS PROTECTION IP44/IP54
INGRESS-SCHUTZ IP44/IP54

Knacc 3awutbl yctpoictBa 1P44/IP54

Produkt objety gwarancja przez 2 lata od daty wy ienia faktury. modyfikacje i zmiany
dokonane na produkcie zwalniajg producenta z odpowiedzialnosci. Sterownik nie wymaga specjalnej
konserwacji. Obudowe wyczysci¢ mozna wilgotng szmatka, prosze uwazac by nie do sterownik nie

zostat zalany zadnymi ptynami. W razie zalania podtaczy¢ dopiero po itym wy

The product is under warranty for 2 years from the invoice date. Any modifications and changes made to
the product release the manufacturer from responsibility. The controller does not require special
maintenance. The housing can be cleaned with a moist cloth, please be careful not to flood the controller
with any fluidss. In case of flooding, connect it only after it is completely dry.

Das Produkt besitzt eine Garantie von 2 Jahren ab Rechnungsdatum. Alle am Produkt vorgenommenen
Anderungen und Ergénzungen befreien den Hersteller von der Haftung. Das Steuergerit benétigt keine
spezielle Wartung. Das Gehduse kann mit einem feuchten Tuch gereinigt werden, achten Sie bitte
darauf, den Regler nicht mit Fliissigkeiten zu iiberfluten. SchlieBen Sie ihn im Falle einer Uberflutung
erst an, nachdem er vollstdndig getrocknet ist.

FapaHTUA Ha U3aenune CoCTaBNAET 2 rOAA C AaTbl BbICTaBNEHUA cyeTa-GaKTypbl. Jllobble M3MEHeHNA 1
[AOMNO/HEHWs, BHECEHHbIE B U3Aie/Ine, 0CBOBOXAaloT NPOMN3BOANTENA OT OTBETCTBEHHOCTW. KOHTponnep He
TpebyeT cneuuranbHOro Texyxoaa. Kopryc MOXHO NPoTMpaTh BNaKHOI TKaHbio, ByabTe OCTOPOXKHbI,
YTOBbI Ha KOHTPO/IIEP HE NPO/IMAACH XKWAKOCTb. B C/lyyae NPOANTUA XUAKOCTU Ha KOHTPOANEP,
NOAKNIOYaIATE €ro TONIbKO NOC/E TOro, Kak OH NO/IHOCTbIO BbICOXHET.

airRoxy Sp. z o.0.
ul. Graniczna 40
44 - 178 Przyszowice
tel.: +48 32 23942 00
e-mail: office@airRoxy.com
www.airRoxy.com

airRery

Wymiary / Dimensions
MaRe / paamepbi
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mocowanie podtynkowe / flush mount / Unterputz / ycraHoBKa 3anoaaunuo
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Instalacja i podtaczenie/ Installation and connection/
Installation und Anschluss/ MoHTaX U noaknloYeHue

W pierwszej | Sci odtacz Pokretto nalezy wyciagnaé pr ze

nastepnie zdejmij nakretki i front, aby uzyskac dostep do sterownika. Sterownik nalezy podtaczy¢ zgodnie
ze sch potaczen dostar: ym ze ster ikiem i ozr iami na Po wykonaniu catego
okablowania sterownika nalezy sprawdzic, czy potaczenia zostaty wykonane do witasciwych zaciskdw i czy
wszystkie pofaczenia s zabezpieczone. Wiacz gtéwne napigcie i kontroler. Ustaw minimalng predkos¢ i

wytacz regulator. Przymocuj pokrywe z nakretka do obudowy a ef j w $cianie. Wcisnij
pokretto na miejsce w pozycji Off. W razie potrzeby wywieré otwor spustowy o srednicy 5 mm w dolnej
czesci obudowy do zu powierzct go w celu odpi dzenia kondensatu.

Zmiana i demontaz: Zdejmij gatke, nakretke i ostone. Wymien bezpiecznik, pamietajac, ze nalezy stosowaé
tylko k i iki szybko dziataj 5x20 mm, ceramiczne. Umies¢ elementy z powrotem na miejscu.
Uzycie niewtasciwego bezpiecznika powoduje utrate gwarancji.

First disconnect the mains power. Pull the knob perpendicularly from the controller, then remove the nut and
the front to gain access to the controller. The controller should be connected in accordance with the wiring
diagram delivered with the controller and markings on the terminals. When all controller wiring is complete,
check that connections have been made to the correct terminals and that all connections are secure. Turn on
main voltage and controller. Set the minimum speed and turn off the regulator Attach the cover with the nut
to the housing and then fix it to the wall. Push the dial back into the Off position. If necessary, drill a 5 mm
diameter drain hole in the bottom of the Surface Mount housing to drain the condensate.

Modification and disassembly: Remove the knob, nut, and cover. Replace the fuse, remembering that only
5x20mm ceramic quick acting fuses should be used. Put the pieces back in place. The use of the wrong fuse
will void the warranty.

Trennen Sie zuerst die Stromversorgung. Ziehen Sie den Drehregler senkrecht von der Steuerung ab und
entfernen Sie dann die Mutter und die vordere Abdeckung, um Zugang zur Steuerung zu erhalten. Die
Steuerung sollte gemadR dem mit der Steuerung gelieferten Anschlussplan und den Markierungen an den
Klemmen angeschlossen werden. Uberpriifen Sie nach Abschluss der Verkabelung der Steuerung, ob die
Verbindungen zu den richtigen Klemmen hergestellt wurden und ob alle Verbindungen gesichert sind.

hal Sie die H und die Steuerung ein. Stellen Sie die Mindestgeschwindigkeit ein und
schalten Sie den Regler aus. Befestigen Sie die Abdeckung mit der Mutter am Gehéause und befestigen Sie
ihn an der Wand. Schieben Sie den Drehregler zuriick in die Off-Position. Bohren Sie gegebenenfalls eine
Ablassoffnung mit einem Durchmesser von 5 mm in den Boden des Oberflichenmontagegehduses, um
Kondensat abzufiihren

Anderung und Demontage: Entfernen Sie den Knopf, die Mutter und die Abdeckung. Tauschen Sie die
Sicherung aus, und denken Sie daran, dass nur schnelle 5x20 mm Keramiksicherungen verwendet werden
sollten. Setzen Sie die Elemente wieder an ihrem Platz ein. Die Verwendung einer falschen Sicherung fiihrt
zum Verlust der Garantie.

CHavana H606X0[J,MMO OTKINIOYUTL ceTeBoe nuTaHue. [MoTaHuTe PYYKYy nepneHaukKynapHo K
KOHTpOMnepy, 3aTeM CHUMUTE raiky U NepefHIor YacTb, YTOBbl MOMyYnTb AOCTYN K KOHTPONMepy.
KoHTponnep pomkeH ObiTb NOAKMIOYEH B COOTBETCTBUM CO CXEMOW MOAKIMIOYEHUS, KOTOpas
npunaraeTcsi K 060pyA0BaHMIO, ¥ B COOTBETCTBUM C MapKMPOBKOW Ha knemmax. Mocne 3aBepLueHus
BCEX NOAKIIOYEHNI KOHTpornepa y6eanTeCk B TOM, YTO OHU BCE BbINOMHEHb! Ha NPaBUIbHbIX KNeMMax
1 4TO BCE NOAKIIOYEHNs1 Ge30onacHbl. BKMKOYMTE OCHOBHOE HaMpskeHUe 1 KOHTponnep. YcTaHoBuUTe
MWHUMaArbHYI0 CKOPOCTb 1 BbIKNIOYNTE perynaTtop. I'Ipvu(penme KPbILLKY, C NOMOLLbIO rankm K Kopnycy
a 3arem npuKpenuTe Kopnyc K CTeHe. YctaHoBuTe PYYKy B UCXOAHOE NoroxeHve Off. I'Ip|/|
HeOﬁXO,ClVIMOCTVI npoceepnunTe B HWXHEN Yactu Koprnyca ApeHaXKHOe OTBepCcTue AuamMeTpom 5Mm ans
cnuvBa KoHAeHcaTa.

3ameHa 1 pasbopka: CHAMUTE pyuKy, ranky 1 KpbILKY. 3amMeHUTe npefoxpaHuTens. Mcnonb3osatb
crieflyeT ToNbKo kepamuyeckue bbicTpoaencTByoLme NnpeaoxpaHuTeni 5x20 mm. YcTaHoBuTe Aetanu
Ha mecTo. Micnonb3oBaHue HenpasUnbHOro NpefoxpaHnTensa npuseaeT K aHHYNMPOBAHUIO rapaHTUn.






